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Temperatura zapalenia - najnizsza temperatura materiatu, ktéry ogrzewany strumieniem

ciepta dostarczonym z zewnatrz w wyniku rozktadu termicznego ulega zapaleniu.

Techniczne $rodki zabezpieczen przeciwpozarowych - nalezy przez to rozumieéd
urzadzenia, sprzet, instalacje i rozwigzania budowlane stuzace zapobieganiu powstawaniu

i rozprzestrzenianiu sie pozaréw.

Teren przylegly - nalezy przez to rozumie¢ pas terenu wokét obiektu, o szerokosci rownej
minimalnej dopuszczalnej odlegtosci od innych obiektéw z uwagi na wymagania

bezpieczenstwa pozarowego okreslone w przepisach techniczno-budowlanych.

Warunki ewakuacji - zespdt przedsiewzieé oraz $rodkéw techniczno-organizacyjnych,
zapewniajgcy ludziom szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrozonej lub objetej

pozarem.
Pozar - kazdy przypadek niekontrolowanego procesu spalania materiatéw palnych.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL - jest umownym pojeciem okreslajgcym stopien
niebezpieczenstwa pod wzgledem uzytkowania lub mozliwoéci ewakuacji ludzi
przebywajacych w budynkach mieszkalnych, budynkach zamieszkania zbiorowego oraz
budynkach uzytecznosci publicznej. Wyrdznia sie pie¢ kategorii zagrozenia ludzi okreslanych
symbolami od ZL | do ZL V. Zgodnie z podziatem do poszczegdlnych kategorii ZL zalicza sie
nastepujgce budynki lub ich odrebne strefy pozarowe:

- do ZL | - te, ktére zawierajg pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego
przebywania ponad 50 oséb niebedgcych ich stalymi uzytkownikami, a nie
przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolno$ci poruszania
sie,

- do ZL Il — przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnoéci
poruszania sig, takie jak: ztobki, przedszkola, szpitale, domy starcéw, hospicja itp.,

- do ZL lll — uzytecznosci publicznej niekwalifikowane do kategorii ZL 1§ ZL II;

- do ZL IV — mieszkalne jedno i wielorodzinne,

- do ZL V - zamieszkania zbiorowego niekwalifikowane do kategorii ZL | i ZL II.

Dzwig pozarowy (dla ekip ratowniczych) - nazywany potocznie dzwigiem pozarowym, jest
to dzwig osobowy, ktéry w odréznieniu od standardowych urzadzen tego typu musi spetiaé

specjalne, bardzo rygorystyczne parametry techniczne okreslone w przepisach
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szczegdlowych. Dzwig stuzy do przemieszczania strazakow i ratownikow podczas pozaru
w budynku. Maksymalny czas przemieszczania sig dZzwigu to 1 minuta.

Droga ewakuacyjna - caty odcinek drogi poziomej i pionowej do przebycia z dowolnego

punktu budynku do wyjécia koficowego na przestrzen otwartg lub do innej strefy pozarowej.
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Przejécie ewakuacyjne - odlegloé¢ od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, w ktérym
moze przebywaé cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej

strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku.

Dojscie ewakuacyjne - diugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge
do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku.

System o$wietlenia i oznakowania drég ewakuacyjnych - kompilacja oswietlenia
ewakuacyjnego i znakéw ewakuacyjnych umozliwiajgca szybka i bezpieczng ewakuacijg ludzi

Z miejsca zagrozenia.
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Zagrozenie wybuchem - nalezy przez to rozumie¢ mozliwo$¢ tworzenia przez palne gazy,
pary palnych cieczy, pylty lub wiékna palnych ciat statych, w réznych warunkach, mieszanin
z powietrzem, ktére pod wptywem czynnika inicjujgcego zapton wybuchaja, czyli ulegajg

gwattownemu spalaniu potgczonemu ze wzrostem cisnienia.

Droga pozarowa - droga o okreslonych parametrach, umozliwiajgca dojazd do okreslonych

obiektow jednostkom ochrony przeciwpozarowej

Mieszanina wybuchowa - jest to mieszanina gazéw, par lub mgiet palnych cieczy, a takze
pytow lub widkien z powietrzem lub innymi gazami utleniajgcymi, o stezeniu substangji palnej
zawartej miedzy dolng a gérng granica wybuchowosci, w ktérej po zaistnieniu zaptonu

reakcja przebiega dalej samorzutnie.

Strefa pozarowa - przestrzer wydzielona w taki sposob, aby w okre$lonym czasie pozar nie

przeniost sie na zewnatrz lub do wewnatrz wydzielonej przestrzeni.

Strefa zagrozona wybuchem - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej moze
wystgpowa¢ mieszanina wybuchowa substancji palnych z powietrzem Iub innymi gazami
utleniajgcymi, o stgzeniu zawartym miedzy dolng i gérng granica wybuchowosci. Strefy
zagrozenia wybuchem klasyfikuje sie nastepujaco:

0 - strefa, w ktorej mieszanina wybuchowa gazéw, par lub mgiet wystepuje stale lub
dtugotrwale w normalnych warunkach pracy;

1 - strefa, w ktérej mieszanina wybuchowa gazéw, par lub mgiet moze wystepowaé
w normalnych warunkach pracy;

2 - strefa, w ktérej istnieje niewielkie prawdopodobienstwo wystgpienia mieszaniny
wybuchowej gazdw, par lub mgiet, przy czym mieszanina wybuchowa moze wystepowaé
jedynie krotkotrwale;

20 - strefa, w ktorej mieszanina wybuchowa pytéw wystepuje czesto lub diugotrwale
w normalnych warunkach pracy;

21 lub 22 - strefa, w ktorej zalegajgce pyty mogg krotkotrwale stworzyé mieszanine
wybuchowg wskutek przypadkowego zawirowania powietrza.

NI Strefy ochronne - strefy zagrozenia wybuchem winny byé wyznaczone oraz oznakowane

tablicami informujgcymi o rodzaju strefy (0, 1, 2, 20, 21, 22)

Urzadzenia przeciwpozarowe - state lub péistate urzadzenia uruchamiane recznie lub
samoczynnie, stuzgce do wykrywania i zwalczania pozaru lub ograniczania jego skutkéw
w obiektach, w ktorych lub przy ktérych sg zainstalowane, a w szczegélnosci: state i potstate
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urzadzenia gasnicze izabezpieczajace, urzgdzenia inertyzujace, urzgdzenia wchodzace
w sktad dzwiekowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pozarowej, w tym
urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urzgdzenia odbiorcze alarmow  pozarowych
i urzagdzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych, instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,
hydranty wewnetrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewngtrzne, pompy w pompowniach
przeciwpozarowych, przeciwpozarowe klapy odcinajgce, urzadzenia oddymiajgce,
urzadzenia zabezpieczajace przed powstaniem wybuchu i ograniczajgce jego skutki, kurtyny
dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpozarowe i inne zamknigcia przeciwpozarowe, jezeli sg
wyposazone w systemy sterowania, przeciwpozarowe wytgczniki pradu oraz dzwigi dla ekip

ratowniczych.

Pompownia przeciwpozarowa - nalezy przez to rozumie¢ pompowni¢ zasilajgcg w wode

instalacje lub sie¢ wodociggowg przeciwpozarows.

Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym — nalezy przez to rozumie¢ prace
remontowo-budowlane zwigzane z uzyciem otwartego ognia, cigeciem z wytwarzaniem iskier
mechanicznych i spawaniem, prowadzone wewnatrz lub na dachach obiektow, na
przylegtych do nich terenach oraz placach sktadowych, a takze prace remontowo-budowlane

wykonywane w strefach zagrozonych wybuchem.

Zabezpieczenie przed zadymieniem drég ewakuacyjnych - nalezy przez to rozumiec
zabezpieczenie przed utrzymywaniem sie na drogach ewakuacyjnych dymu w ilosci, ktéra ze
wzgledu na ograniczenie widocznosci, toksyczno$¢ lub temperaturg uniemozliwiataby

bezpieczng ewakuacje.
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ROZDZIAL 2. Dane ogoélne.
2.1. Lokalizacja, najblizsza jednostka interwencyjna PSP.

Teren, na ktérym wykonano stadion potozony jest w Tychach, w pétnocno-wschodnim
narozniku ulicy Edukacji i ulicy Baziowej, w obszarze §rodmiejskiej zabudowy miasta Tychy.
Dtuzsza o$ stadionu jest rownolegta do ulicy Baziowej. Stadion ma orientacje potudniowo-
poétnocna. Pozornie ptaski teren nieznacznie opada w kierunku péthocno-wschodnim: réznica
poziomdéw wynosi okoto 4,5 m na odcinku okoto 430 m. Stadion potozony jest na dziatkach
nr.. 3813/70, 5690/70, 5695/70, 5686/70, 5687/70, 5688/70, 5689/70, 4759/70, 4763/70,
3815/70, 5694/70. Ze wzglgdu na potozenie przy ul. Edukacji i na niewielkg odlegtos$é od Alei
Bielskiej, ktéra jest jedng z gidwnych arterii Tychdw, teren jest bardzo dobrze
skomunikowany ze wszystkimi dzielnicami, a takze z obszarami zewnetrznymi w stosunku

do miasta. W sasiedztwie przebiega droga krajowa nr 44.

Kierunek Krakow_

5

Kierunek Rybnik

Najblizszg jednostkg interwencyjng PSP jest:

o JRG Tychy przy Al. Niepodlegtosci 230.
Prognozowany czas dojazdu od momentu zaalarmowania wynosi okofo 5 minut.
Alarmowanie Panstwowej Strazy Pozarnej odbywa sie za pomoca telefonu alarmowego 998
oraz za pomocg SSP.
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2.2. Charakterystyka i przeznaczenie budynku.

Stadion jest nowoczesnym obiektem sportowo-widowiskowym, zapewniajacym odpowiedni
standard uzytkowania, zgodny z miedzynarodowymi wytycznymi i normami. Zaproponowany
spos6b rozmieszczenia elementéw konstrukcyjnych oraz program funkcjonalny, zostat
przyjety z myslg o zapewnieniu jak najwiekszej elastycznosci obiektu. Gtéwng funkcjg
stadionu jest przeprowadzanie meczéw pitki noznej. Obiekt jest rowniez w peini dostosowany
do organizacji imprez masowych, koncertéw, widowisk oraz innych wydarzen. Stadion oraz
jego elementy, wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi, jest zaprojektowany
iwykonany w sposéb zapewniajgcy spetnienie wszelkich niezbgdnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa: Konstrukcji, pozarowego, uzytkowania, odpowiednich
warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem
i drganiami, oszczednoéci energii i odpowiedniej izolacyjnosci ciepinej przegrod. Stadion
sktada sie z trzech kondygnacji podstawowych oraz kondygnacji podziemnej i techniczne]

obstugujacej pomosty techniczne.

2.3. Dane liczbowe.

Wymiary stadionu po obrysie zewnetrznym konstrukcji wynoszg 183,16 m w kierunku SN
i od 148,64 m do 157,60 m w kierunku WE. Plyta murawy boiska ma wymiary 118,82 m x
82,10 m.

Powierzchnia netto stadionu i kas biletowych - | etap: 36 291,65 m?
Powierzchnia netto tgcznie: 52 872,15 m?
Wysokos$¢ elewacji frontowej: 26,70 m
Wysoko$¢ do gérnej krawedzi stropodachu: 17,45 m
Wysoko$¢ do zadaszenia nad trybunami . 24,00 m
Kubatura: 141 095,97 m°

Liczba kondygnaciji:
- czesciowo pod trybung zachodnig 1 kondygnacja podziemna,
- trybuny pétnocna, wschodnia i potudniowa 2 kondygnacje nadziemne,

- trybuna zachodnia 3 kondygnacje nadziemne.
2.4. Ogolne rozwigzania projektowe i budowlane.

Ustréj nosny stanowig ramy zelbetowe lokalizowane w rozstawie co 6,12 m. Trybuny

wykonano jako prefabrykaty zelbetowe. Belki gtowne wykonano w technologii elementu
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potprefabrykowanego. Plyty stropowe wykonano w postaci elementéw Zzelbetowych
z plyt typu ,Filigran”. Uktad konstrukcyjny stezony jest w kierunku poprzecznym uktadem
belek Zelbetowych oraz $ciang zelbetowg przebiegajacg wzdluz osi D. Konstrukcja
przekrycia wykonana zostata w postaci kratownic stalowych. Pracujg one jak elementy
wspornikowe. Opierajg si¢ na konstrukcji ram zelbetowych. Konstrukcja zadaszenia,
pokrycie nad trybunami, wyniesione ponad konstrukcje budynku, nie jest traktowane jako
konstrukcja dachu budynku lecz jako zadaszenie trybun. Element pokrycia budynku (dachu,

stropodachu) stanowi ptyta zelbetowa widowni.

2.5. Zestawienie pomieszczen.

NUMER POM. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [mz}
-1.1.01 WENTYLATORNIA 193,61
-1.1.02 MAGAZYN 78,19
-1.1.03 KOMUNIKACJA 234,41
-1.1.04 SERWEROWNIA 91,92
-1.1.06 MASZYNOWNIAWODY LODOWEJ 115,00
-1.1.06 PEC 277,47
-1.1.07 POM.EL. 6,53
-1.1.08 KANAY. TECHNOLOGICZNY 25,94
-1.1.10 PRZYtACZE WODY | HYDROFORNIA 70,50
-1.1.11 ZBIORNIKWODY DESZCZOWEJ 64,10
-1.1.12 WENTYLATORNIA 353,58
-1.1.13 ZBIORNIKWODY DESZCZOWEJ 25,00
-1.1.14 PRZESTRZEN TECHNICZNA 31,24
0.K.01 KASABILETOWA 1 26,93

0.K.01A POM. ELEKTR. 6,32
0.K.01B POM. ELEKTR. 3,46
0.K.07 KASABILETOWA?3 63,13
0.1.01 POCZEKALNIA 12,16
0.1.02 KONTROLAANTYDOPINGOWA 2423
0.1.03 SALAKONFERENCYJNA 70,30
0.1.04 SALAROZGRZEWKI 21,19
0.1.05 STREFASZKOLENIOWA 41,99
0.1.06 MAGAZYN PODR. 12,25
0.1.07 NATRYSKI 16,66
0.1.08 WC NN 6,89
0.1.09 WC 4,07
0.1.10 POKOJ DELEGATAMECZOWEGO 35,09
0.1.11 WC 3,76
0.1.12 WC 2,42
0.1.13 WC 2,20
0.1.14 WC 4 54
0.1.15 SAUNA SUCHA 7.89
0.1.16 KOMUNIKACJA 6,74
0.1.17 SAUNA MOKRA 10,71
0.1.18 SZATNIACZYSTA 39,31
0.1.19 NATRYSKI 27,70
0.1.20 UMYWALKIWC 24,93
0.1.21 ODNOWABIOLOGICZNA 47,58
0.1.22 KOMUNIKACJA 97,82
0.1.23 POM. BMS 33,16
0.1.24 WcC 3,94
0.1.25 KOMUNIKACJA 6,46
0.1.26 PRALNIA 9,72
0.1.26A SUSZARNIA 9,81
0.1.26B MAG. CZYSTY 7,75
0.1.26C MAG. BRUDNY 7,49
0.1.26D SZATNIA 3.40
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0.1.27 POM.EL. 3,64
0.1.28 MYCIE BUTOW 22,29
0.1.29 SZATNIABRUDNA 40,03
0.1.30 KOMUNIKACJA 73,68
0.1.31 SZATNIATRENEROW 31,91
0.1.32 CENTRALAMONITORINGU 25,78
0.1.34 POM.EL. 3,03
0.1.35 SERWEROWNIA 10,84
0.1.36 POM. GOSPODARCZE 9,09
0.1.37 SZATNIASEDZIOW KOBIET 26,79
0.1.38 MAGAZYN PODR. 27,26
0.1.39 HOL - STREFA MIESZANA 178,39
0.1.40 HOL - VIP 71,74
0.1.40a HOL - KIBICOW 58,16
0.1.41 RECEPCJA/INFORMACJA 18,49
0.1.42 SZATNIASEDZIOW 29,43
0.1.43 SALAKONFERENCYJNA 4833
0.1.44 SZATNIABRUDNA 40,03
0.1.45 KOMUNIKACJA 73,80
0.1.46 SZATNIATRENEROW 24,79
0.1.46A POK. BADAN ZAWODNIKOW 17,70
0.1.47 KOMUNIKACJA 96,36
0.1.48 ARCHIWUM 25,48
0.1.49 MAGAZYN Z REGALAMI 18,39
0.1.50 ODNOWAEIOLOGICZNA 67.84
0.1.51 POM.EL. 3,30
0.1.52 MYCIE BUTOW 22,29
0.1.53 UMYWALKIWC 25,96
0.1.54 NATRYSKI 27,70
0.1.55 BIURO 16,79
0.1.56 KSIEGOWOSCE 19,75
0.1.57 WC 454
0.1.58 SAUNA SUCHA 13,09
0.1.59 KOMUNIKACJA 6,98
0.1.60 SAUNA MOKRA 10,71
0.1.61 SZATNIACZYSTA 39,31
0.1.62 STREFASZKOLENIOWA 40,28
0.1.63 NATRYSKI 16,18
0.1.64 JACUZZI 9,49
0.1.65 WC 5,76
0.1.66 SEKRETARIAT 31,23
0.1.67 WC 3,75
0.1.68 WC NN 6,65
0.1.69 GABINET PREZESA 32,06
0.1.70 PRZEDSIONEKKRIO. 3,60
0.1.71 SZATNIAKRIOKOMORY 13,00
0.1.72 SZATNIAKRIOKOMORY 12,37
0.1.73 POMIESZCZENIE KRIOKOMORY 26,25
0.1.74 MAGAZYN PODR. 14,32
0.1.75 SALAROZGRZEWKI 21,94
0.1.76 KL.SCHOD. 66,83
0.1.77 KL.SCHOD. 66,83
0.1.78 KL.SCHOD. 66,45
0.1.79 KL.SCHOD. 66,45
0.1.80 POM. PORZADKOWE 2,30
0.2.01 KOMUNIKACJA 63,87
0.2.02 POM. PORZADKOWE 4,04
0.2.03 POKOJ SOCJALNY / ANEKS KUCHENNY 22,45
0.2.04 WC 456
0.2.05 SILOWNIA 187,05
0.2.05A SZATNIA 10,78
0.2.05B SZATNIA 10,21
0.2.06 POMIESZCZENIE POLICJI 26,00
0.2.07 POM. EL. 432
0.2.08 POMIESZCZENIE OCHRONY 20,17
0.2.09 SZATNIAOCHRONY 27,51
0.2.10 WEZEY SANITARNY 25,40
0.2.11 KOMUNIKAGJA 46,68
0.2.12 SERWEROWNIA 18,25
0.2.13 MAGAZYN 12,17
0.2.14 AGREGAT 46,41
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0.2.15 TRAFO 7,10
0.2.16 TRAFO 7,43
0.2.17 ROZDZ. 20kv 5,59
0.2.18 ROZDZ. Nn 30,37
0.2.18A PRZEDSIONEK 4,06
0.2.19 UPS1 11,80
0.2.20 ROZDZ. RP1 5,60
0.2.21 WENTYLATORNIA 29,26
0.2.22 POM.EL. 6,84
0.2.23 ROZDZ. 20kv 25,21
0.3.01 SZATNIA1 21,12
0.3.02 NATRYSKI 12,72
0.3.03 UMYWALKIWC 10,88
0.3.04 SZATNIA?2 24,61
0.3.05 NATRYSKI 11,72
0.3.06 UMYWALKIWC 10,60
0.3.07 SZATNIAZ 23,35
0.3.08 UMYWALKIWGC 10,60
0.3.09 NATRYSKI 11,72
0.3.10 SZATNIA 4 24 61
0.3.11 NATRYSKI 11,72
0.3.12 UMYWALKIWC 10,60
0.313 SZATNIAS 23,39
0.3.14 UMYWALKIWC 10,45
0.3.15 NATRYSKI 11,89
0.3.16 SZATNIAG 23,39
0.3.17 NATRYSKI 11,89
0.3.18 UMYWALKIWC 10,45
0.3.19 SZATNIALA 1 24 61
0.3.20 UMYWALKIWC 10,61
0.3.21 NATRYSKI 11,72
0.3.22 SZATNIALAZ2 23,37
0.3.23 NATRYSKI 11,72
0.3.24 UMYWALKIWC 10,61
0.3.25 SZATNIALA3 24,21
0.3.26 UMYWALKIWC 10,43
0.3.27 NATRYSKI 11,40
0.3.28 SZATNIALA 4 26,26
0.3.29 NATRYSKI 12,03
0.3.30 UMYWALKIWC 11,93
0.3.31 BASEN SOLANKOWY, JACUZZI 47,74
0.3.32 WC 4,99
0.3.33 SZATNIATRENEROW LA 32,43
0.3.34 POKOJMASAZYSTY 67,68
0.3.35 SZATNIATRENEROW LA 29,24
0.3.36 POM. PORZ. 3,19
0.3.37 SERWEROWNIA 5,57
0.3.38 POM.EL. 3,90
0.3.39 KOMUNIKACJA 208,78
0.3.40 PRZEDSIONEK 20,80
0.3.41 PORTIERNIA 11,07
0.3.42 ZAPLECZE PORTIERNI 3,19
0.3.43 SZATNIATRENEROW LA 28,54
0.3.44 SZATNIATRENEROW LA 32,34
0.3.45 SAUNA 13,60
0.3.46 GABINET ODN. BIOL. 53,18
0.3.47 BASEN SOLANKOWY, JACUZZI 4220
0.3.48 WC 5,07
0.3.49 WC 7,89
0.4.01 GABINET KIEROWNIKA OBIEKTU 43,52
0.4.02 POM. SOCJALNE 44,36
0.4.04 WC 8,45
0.4.05 KOMUNIKACJA 60,69
0.4.06 WENTYLATORNIA 36,93
0.4.07 SZATNIAMESKA 19,04
0.4.08 SZATNIADAMSKA 17,33
0.4.09 MAGAZYN 1 26,71
0.4.10 MAGAZYN 2 27,50
0.4.11 POM.EL. 6,84
0.4.12 MAGAZYN 3 24,82
0.4.13 POM.EL. 3,70
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0.4.14 SERWEROWNIA 2577
0.4.16 MAGAZYN 187,43
0.4.17 MAGAZYNTECH. 15,37
0.4.18 WARSZTAT 34,02
0.4.19 GARAZ 117,55
0.5.01 POM. INSTALACYJNE 8,88
0.5.01a POM. INSTALACYJNE 10,70
0.5.01b POM. INSTALACYJNE 7,25
0.5.02 POM. INSTALACYJNE 8,62
0.5.03 POM. INSTALACYJNE 17,01
0.5.04 POM. INSTALACYJNE 8,53
0.5.06 POM. INSTALACYJNE 8,53
0.5.06 POW.KOMERCYJNA 1294,82
0.5.07 POM., INSTALACYJNE 17,12
0.5.08 POM. INSTALACYJNE 17,10
0.5.09 POM. INSTALACYJNE 8,55
0.5.10 POM. INSTALACYJNE 8,55
0.5.11 POM. INSTALACYJNE 17,10
0.5.12 POM. INSTALACYJNE 8,565
0.5.13 POM. INSTALACYJNE 8,89
0.6.01 POM. INSTALACYJNE 7,57
0.6.02 POM. INSTALACYJNE 10,56
0.6.03 POW.KOMERCYJNA 268,75
0.6.04 SMIETNIK 43,356
0.6.06 POM.EL. 7,50
0.6.06 POW.KOMERCYJNA 237,19
0.6.07 POM. INSTALACYJNE 15,61
0.6.08 AGREGAT 41,94
0.6.09 Rozdz.RP2 6,14
0.6.10 upPsz 9,41
0.6.11 ROZDZ. Nn 29,89
0.6.12 TRAFO 712
0.6.13 TRAFO 7,47
0.6.14 ROZDZ. 20kv 5,67
0.7.01 POM. INSTALACYJNE 10,65
0.7.02 POM. INSTALACYJNE 10,29
0.7.02a POM. INSTALACYJNE 7,92
0.7.02b POM. INSTALACYJNE 7,98
0.7.03 POM. INSTALACYJNE 10,29
0.7.04 POW.KOMERCYJNA 808,16
0.7.05 POM. INSTALACYJNE 20,57
0.7.06 POM. INSTALACYJNE 20,56
0.7.07 POM. INSTALACYJNE 10,29
0.7.08 POM. INSTALACYJNE 10,29
0.7.09 POM. INSTALACYJNE 10,63
0.8.01 POWIERZCHNIAKOMERCYJNA 151,12
0.8.01a DEPOZYT 77,27
0.8.01b wcC 5,94
0.8.03 SKLEP KIBICA 43,70
0.8.04 KOMUNIKACJA 8,51
0.8.05 POM. SOCJALNE 7,55
0.8.06 WC 3,46
0.8.07 MAGAZYN SKLEPU 15,54
0.8.08 POM.EL. 7,74
0.8.09 SMIETNIK 9,18
0.8.10 KOMUNIKACJA 21,08
0.8.11 POMIESZCZENIE SOCJALNE 15,34
0.8.12 wcC 9,28
0.8.13 KL.SCHOD. 28,40
0.8.14 SERWEROWNIA 10,29
0.8.15 SALABANKIETOWA 149,50
0.8.16 KOMUNIKACJA 6,12
0.8.17 WC 8,27
0.8.18 wC 4.80
0.8.19 wWC 7,09
0.8.20 KL.SCHOD. 24,43
0.8.21 MAGAZYN 5,24
0.8.22 PRZEDSIONEK 6,46
1.1.01 PRZEDSIONEKWC 16,59
1.1.02 WC MESKIE 30,71
1.1.03 TOALETANN 7,64

o E_B Consuliing - Piofr Buk

Slesjenoing donadzfen w ICITesa berpicie tws

20

o IRLEk O




»PB Consulting” Piotr BUK - Profesjonalne Doradztwo w Zakresie Bezpieczeristwa

47-440 Nedza, ul. Akacjowa 17, tel. 601-423-792, NIP 634-126-55-53, Regon 140655126

1.1.04 TOALETANN 6,95
1.1.05 WC DAMSKIE 16,46
1.1.06 PRZEDSIONEK WC 21,63
1.1.07 SERWEROWNIA 17,38
1.1.08 GASTRONOMIA 78,32
1.1.09 ZAPLECZE 17,38
1.1.10 KOMUNIKACJA 928,14
1.1.11 POM.EL. 4,69
1.1.12 ZAPLECZE 16,73
1.1.13 GASTRONOMIA 33,55
1.1.14 ZAPLECZE 16,73
1.1.15 GASTRONOMIA 38,50
1.1.16 ZAPLECZE 17,38
1.1.17 GASTRONOMIA 77,21
1.1.18 SERWEROWNIA 17,38
1.1.19 PRZEDSIONEK WC 22,55
1.1.20 WC DAMSKIE 16,01
1.1.21 POK. MEDYCZNY 14,48
1.1.22 WC MESKIE 31,85
1.1.23 PRZEDSIONEKWC 16,82
1.2.01 KOMUNIKACJA 435,95
1.2.02 TARAS 137,61
1.3.01 PRZEDSIONEKWC 19,29
1.3.02 WC MESKIE 37,34
1.3.03 WC DAMSKIE 15,80
1.3.04 POM. PORZADKOWE 5,38
1.3.05 WC MESKIE 15,31
1.3.06 PRZEDSIONEKWC 11,44
1.3.07 PRZEDSIONEKWC 4,12
1.3.08 ZAPLECZE 17,29
1.3.09 SERWEROWNIA 18,24
1.3.10 GASTRONOMIA 67,70
13.11 KOMUNIKACJA 346,22
1.3.12 SZAFAEL. 3,83
1343 WC NN 4,77
1.3.14 PRZEDSIONEKWC 5,55
1.3.15 WC DAMSKIE 16,15
1.3.16 PRZEDSIONEKWC 4,69
1.3.17 WC MESKIE 14,85
1.3.18 WC DAMSKIE 16,38
1.3.19 POK. MEDYCZNY 15,97
1.3.20 PRZEDSIONEKWC 22,96
1.3.21 PRZEDSIONEK 4,68
1.4.01 KOMUNIKACJA 438,41
1.4.02 TARAS 135,88
1.5.01 PRZEDSIONEKWC 19,71
1.56.02 WC MESKIE 52,88
1.5.03 WC DAMSKIE 16,01
1.5.05 PRZEDSIONEKWC 14,26
1.5.06 SERWEROWNIA 17,38
1.5.07 GASTRONOMIA 81,35
1.5.08 ZAPLECZE Z MAG. PODR. 17,38
1.5.09 ZAPLECZE Z MAG. PODR. 17,10
1.5.10 GASTRONOMIA 39,33
1.5.11 ZAPLECZE Z MAG. PODR. 17,10
1.5.12 GASTRONOMIA 32,91
1.5.13 POM.EL. 4,69
1.5.14 KOMUNIKACJA 582,22
1.5.15 ZAPLECZE Z MAG. PODR. 17,38
1.5.16 GASTRONOMIA 80,92
1.5.17 SERWEROWNIA 17,38
1.5.18 PRZEDSIONEKWC 14,26
1.56.19 WC DAMSKIE 16,01
1.5.21 WC MESKIE 52,87
1.5.22 PRZEDSIONEKWC 19,71
1.6.01 KOMUNIKACJA 441,04
1.6.02 TARAS 138,03
1.7.01 PRZEDSIONEK WC 18,54
1.7.02 WC MESKIE 36,94
1.7.03 POK.MEDYCZNY 15,97
1.7.04 WC DAMSKI 16,01
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1.7.05 PRZEDSIONEKWC 14,26
1.7.06 KOMUNIKACJA 376,72
1.7.07 GASTRONOMIA 39,33
1.7.08 ZAPLECZE 17,10
1.7.09 ZAPLECZE 17,10
1.7.10 GASTRONOMIA 34,00
1.7.11 POM.EL. 5,07
1.7.12 PRZEDSIONEKWC 14,26
1.7.13 SERWEROWNIA 16,71
1.7.14 WC DAMSKIE 16,01
1.7.15 PRZEDSIONEKWC 18,54
1.7.16 WC MESKIE 36,94
1.8.01 RESTAURACJA 149,39
1.8.02 PRZEDSIONEKWC 7,09
1.8.03 WC DAMSKIE 11.54
1.8.04 WC NN 4,45
1.8.05 WC MESKIE 11,82
1.8.07 ZAPLECZE RESTAURACJI 122,77
1.8.10 KOMUNIKACJA 39,51
1.8.11 SALABANKIETOWA 112,27
1.8.12 WC 4,85
1.8.13 WC 4,57
1.8.14 KOMUNIKACJA 194,40
1.8.15 POM.EL. 1,52
2.1.01 WC LOZY 2,15
2.1.02 LOZAVIP 23,77
2.1.03 WC NN 4,92
2.1.04 WC LOZY 2,59
2.1.05 LOZAVIP 15,80
2.1.06 WC MESKIE 1,52
2.1.07 PRZEDSIONEKWC 4,96
2.1.08 WC LOZY 2,15
2.1.09 LOZAVIP 16,26
2.1.10 WC MESKIE 1,52
211 LOZAVIP 16,31
2.1.12 WC LOZY 2,15
2.1.13 WC LOZY 2,15
2.1.14 LOZAVIP 17,75
2:.1.15 SERWEROWNIA 5,90
2.1.16 KOMENTATORZY 10,96
2:.147 PRZEDSIONEKWC 7,38
2.1.18 WC MESKIE 12,58
2.1.19 KOMENTATORZY 10,96
2.1.20 WCDAMSKI 5,68
2.1.21 KOMENTATORZY 17,23
2.1.22 PRZEDSIONEKWC 6,14
2.1.23 POM. EL. 5,60
2.1.24 KOMUNIKACJA 542,85
2.1.25 LOZA SUPER VIP 27,30
2.1.26 WC LOZY 3,16
2.1.30 SCHODY TECHNICZNE 12,96
2.1.31 KOMENTATORZY 22,77
2.1.32 MASZ. WODY LODOWEJ 12,57
2.1.33 SERWEROWNIA 13,94
2.1.34 KOMENTATORZY 10,96
2.1.35 KOMENTATORZY 10,96
2.1.36 LOZAVIP 17,73
2.1.37 WC LOZY 2,15
2.1.38 WC LOZY 2,15
2.1.38 LOZAVIP 16,31
2.1.40 WC LOZY 2,15
2.1.41 LOZAVIP 15,88
2.1.42 WC DAMSKIE 1,60
2.1.43 PRZEDSIONEKWC 4,70
2.1.44 WC DAMSKIE 1,67
2.1.45 WC NN 492
2.1.46 LOZAVIP 17,47
2.1.47 WC LOZY 2,15
2.1.48 LOZAVIP 23,67
2.1.49 WCLOZY 215
2.2.01 wcC 8,95
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2.2.02 PRZEDSIONEKWC 14,15
2.2.03 SERWEROWNIA 43,39
2.2.04 MONITORING 48,91
2.2.05 POLICJA 37,71
2.2.06 KOMUNIKACJA 30,19
2.2.06a KOMUNIKACJA 40,08
2.2.07 POM.EL. 2,51
2.2.08 STUDIO TV 38,11
2.2.09 STUDIO TV 36,72
2.2.10 MEDIAWORKING AREA 174,73
2.2.10a KOMUNIKACJA 36,19
2.8.01 KOMUNIKACJA 313,17
2.8.02 POM.PORZ. 6,55
2.8.03 WC MESKIE 19,97
2.8.04 WC DAMSKIE 25,61
2.8.05 POM.EL. 1,20
2.8.06 WC NN 6,47
2.8.10 SALAKONFERNCYJNA 380,81
3.1.01 POM. EL. 27,16
3.1.02 POM. EL. 4,72
3.3.01 POM. EL. 4,11
3.3.02 POM. EL. 12,83
3.5.01 POM. EL. 11,30
3.5.02 POM. EL. 15,93
3.5.03 POM. EL. 517
3.7.01 POM. EL. 2,91
3.7.02 POM. EL. 11,96

wy

PB Consuliing - Piotr Buk

Profesioncre doradihe w Itiress begiotledstvg

23

PB

Consulting - Piotr

FEOOGHE GEISETM w Rerte DaIp

Buk @



,PB Consulting” Piotr BUX - Profesjonalne Doradztwo w Zakresie Bezpieczenistwa

47-440 Nedza, ul. Akacjowa 17, tel. 601-423-792, NIP £34-126-55-53, Regon 140655126

ROZDZIAL 3. Warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajace z przeznaczenia obiektu

i sposobu uzytkowania.
3.1. Funkcja uzytkowa, sposob eksploatacji oraz wysokos¢ budynku.

Funkcja uzytkowa obiektu i sposdb jego eksploatacji okreslajg warunki techniczne, w tym
z zakresu ochrony przeciwpozarowej, jakie budynek musi spetnia¢. Obiekt przeznaczony jest
do prowadzenia dziatalno$ci sportowej, rozrywkowej, ustugowej i handlowej. Obiekt
kwalifikuje sie do budynkdéw uzytecznosci publicznej. Wysokos¢ obiektu nad poziomem
terenu nie przekracza 25 m, w zwigzku z powyzszym kwalifikuje si¢ do budynkéw

sredniowysokich (SW).

Niskie (N) Sredniowysokie (SW) Wysokie (W) Wysokoséciowe (WW)

55M [ l e

ok 13K ok 18K

250 25M 25M

12M 2M

4K

3.2. Odlegtosé od obiektow sasiednich oraz drogi pozarowe.

W najblizszym sasiedztwie stadionu tj. 12,60 m od $ciany zewnetrznej w kierunku pétnocno-
wschodnim znajduje sie budynek wezta PEC, ktory stuzgcy do ogrzewania murawy boiska
stadionu i przylegtych odkrytych boisk treningowych. Sciany i dach budynku sg wykonane
z materiatdow nierozprzestrzeniajgcych ognia. Budynek ten nie posiada otworéw okiennych
w §cianach zwrdconych w kierunku stadionu, ktére spetniajg klase REI 120. W odlegtosci 45
m w kierunku potudniowo-wschodnim zlokalizowany jest stup przesytowy dwutorowej linii
elektrycznej o napieciu 110 kV. Kable elektryczne ww. linii s3 oddalone od stadionu w rzucie
poziomym o min. 40 m. W odlegtosci od 47,5 do 56,5 m w kierunku zachodnim znajduje sie

$redniowysoka zabudowa mieszkaniowa. W odlegtosci od 33 do 48 m w kierunku pétnocnym
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znajduje sig¢ niska zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W odlegtoéci 39 m w kierunku
potnocno—zachodnim, przy ulicy Baziowej znajduje sig¢ kepa drzew. W odlegtosci od 56,5
mdo 110,5 m w kierunku potudniowym znajduje si¢ szpaler drzew nasadzony wzdiuz ulicy
Edukacji. Wszelkie wymagane odlegtoéci od obiektéw sasiadujgcych zostaty zachowane.

3.3. Parametry wystepujacych materiatéw palnych.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania substancji palnych oraz materiatow
niebezpiecznych pozarowo. Nalezy zaznaczy¢, ze siedziska na widowniach wykonane sg
z polipropylenu (PP) lub poliamidu (PAB) z atestem trudno zapalnosci i nietoksycznosci.
Siedziska na widowniach VIP wykonane sg z polipropylenu (PP) lub poliamidu (PAS)
z naktadkami tapicerskimi ze 100% poliestru powleczonego 100% PVC z atestem trudno

zapalnosci i nietoksycznosci.

3.4. Kategoria zagrozenia ludzi.

Stadion w gtéwnej mierze miesci sie w kategorii zagrozenia ludzi ZL | i ZL Ill oraz PM.
Odrebne garaze podziemne zakwalifikowano do kategorii PM.

3.4.1. Kondygnacja piwnicy.

PM - wentylatornie, magazyn, serwerownia, maszynownia wody lodowej, wezet PEC,

przytgcze wody z hydrofornig oraz kanaty technologiczne.

3.4.2. Kondygnacja parteru.

ZL - szatnie zawodnikow z zapleczem sanitarnym, sanitariaty, natryski, pomieszczenia saun
z zapleczem, pomieszczenia socjalne pracownikéw, treneréw, sedziéw, sale konferencyjne,
gabinety lekarskie, pomieszczenia stuzb porzgdkowych, pokoje administracyjne z zapleczem
sanitarnym, kuchnia restauracji z zapleczem socjalno-sanitarnym, przestrzen komercyjna.

PM - magazyny podreczne, magazyny sprzgtu sportowego, garaz, warsztat, pomieszczenia

techniczne, wentylatornie, stacje trafo.

3.4.3. Kondygnacja 1 pietra.

ZL - punkty medyczne, punkty gastronomiczne, toalety widzéw, sala restauracyjna, sala
bankietowa.
PM - pomieszczenia elektryczne, serwerownie
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3.4.4. Kondygnacja 2 pietra.

ZL - loze VIP, bufet, pokoje komentatoréw, pomieszczenie policji, monitoringu, studia TV,
pomieszczenia dla medidéw, sala konferencyjna.

PM - pomieszczenia elektryczne, serwerownie.

3.4.5. Zestawienie sumaryczne liczby oséb w poszczegdlnych czesciach stadionu.

Czesc stadionu

1| Kibice gospodarzy

2 Kibice VIP 943
3 Kibice gosci 1288
4 Kibice niepetnosprawni 26
5 Prasa/media na trybunach 150
6 Partnerzy komercyjni w lozach VIP 225
7 Komentatorzy w lozach 20

1 | Zawodnicy Pitkarscy T ' 108
2 Trenerzy pitkarscy 14
3 Sedziowie, obserwatorzy pitkarscy 12
4 Zaplecze biomedyczne zawodnikow 13
5 Administracja klubu 9
6 Przedstawiciele federacji pitkarskich 10
7 Stuzby porzadkowe 43
8 Policja 14
9 Obstuga techniczna stadionu 6
10 Obstuga punktow gastronomicznych 62
11 Obstuga punktéw medycznych widzow 6
12 Pracownicy i klienci sklepu kibica 11
13 Pracownicy medidw i tv 174

'| ruracjiipubu ' : =
2 Goscie restauracji 150
3 Goscie w sali bankietowej 280
4 Goscie w sali konferencyjnej 300
5 Obstuga sali konferencyjnej 4

1 [ Administracja MOSIR i personel - ' 67

2 Zawodnicy 200
3 Trenerzy 24

1| Pracownicy ikienci | 2852 |

LoSeh nEl terenie stadionil 196
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